Feuerbestandige Wandschiebeklappe T90-1

"Teckentrup EF"

auch im Zuge von bahngebundenen Forderanlagen
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Offnung mit Briistung

Offnung mit durchgehenden FuR boden

Platzbedarf = I.D. +550
(wenn kleiner Mall angeben)

Lichter Durchgang (li.D.) 1000 bis 2500
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Darstellung nach links 6ffnend
nach rechts 6ffnend spiegelbildlich

Befestigung des SchlieR gewichtskasten und der Rauchdichtung
1. Bei Mauerwerk: Kunststoffdibel @10
2. Bei Beton: Stahlspreizdibel M10

wahlweise Befestigung der Laufschiene:
1. Stahlspreizdubel nach bauaufs. Zulassung
2. Durchgangsbolzen M16




